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INFORME DE PRODUCTO TIPO
REPORT BY PRODUCT TYPE

LABORATORIO DE REACCION AL FUEGO
REACTION TO FIRE LABORATORY

Sistema 3 - Evaluacién y verificacion de constancia de prestaciones. Caracteristica esencial de Reaccién al Fuego.
System 3 - Assessment and verification of constancy of performance. Essential characteristic of reaction to fire.

Clasificacion de la reaccién al fuego segiin UNE-EN 13501-1:2019
Classification of the reaction to fire according to UNE-EN 13501-1:2019.

Norma de producto:  UNE-EN 14509:2014

Product standard UNE-EN 14509:2014.

Solicitante: VOLUME CRISTALINO, LDA.

Applicant

Material: Panel sdandwich metalico con alma de PUR B2
Material Metallic sandwich panel with PUR B2 core

Fabricante: Volume Cristalino, Lda.

Manufacturer

Referencias ensayadas: “PAINEL METCOPPO”

Tested Reference:

AFITI ES MIEMBRO DE

egelf

LABORATORIOS TOLEDO LABORATORIOS MADRID
C/ Rio Estenilla, s/n Camino del Estrechillo, 8

P.I. Sta. M2 de Benquerencia Arganda del Rey
45007 Toledo +34 902 112 942 | afiti@afiti.com | www.afiti.com 28500 Madr




Informe de producto tipo n2 / Report by product type nr 4452721

Péagina 2 de 19 / Page 2 0/ 19

Solicitante: VOLUME CRISTALINO, LDA.
Applicant Parque Industrial “Manuel da Mota”, Lote 23
3100 - 354 - "POMBAL (Portugal)
Producto tipo: Panel sandwich metdlico con alma de PUR B2
Product type Metallic sandwich panel with PUR B2 core

La informacién marcada con este simbolo (®) ha sido facilitada por el solicitante.
The information marked with this symbol ( @) has been provided by the applicant.

OReferencia espuma................. weeveeee. “Daltofoam TR 32303”

®©Foam Reference:
©Fabricante:
®Manufacturer
©Referencias

Volume Cristalino, Lda.

“PAINEL METCOPPO”

ensayadas:
OTested
Reference

Ensayos realizados:

UNE-EN 13823:2021 y UNE-EN 1SO 11925-2:2021

UNE-EN 13823:2021 and UNE- EN ISO 11925-2:2021

UNE-EN 13501-1:2019
UNE-EN 13501-2019

Norma de clasificacién:
Classification standard
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ANEXOS /ANNEXES
El presente informe se emite en cumplimiento con los requisitos del Sistema de
gestion de la calidad de AFITI.
reclamacion en referencia al mismo, contacte con nuestro Departamento de

calidad en el email calidad@afiti.com

Los resultados de este informe hacen referencia Unica y exclusivamente a las
| specimens tested and not to the product in general.

muestras ensayadas y no al producto en general.

Los resultados del ensayo corresponden al comportamiento de muestras de
. product under the particular conditions of the test; they are not
' intended to be the sole criterion for assessing the potential fire hazard
. of the product in use.

ensayo de un producto, bajo las condiciones propias del ensayo. No pretende
constituir el unico criterio de valoracién del riesgo potencial de incendio que
puede conllevar el uso del producto.

En la declaracién de cumplimiento con la especificacién se ha tenido en cuenta la
regla de decision segun ILAC-G8:09/2019 (Declaracién Binaria para una regla de

multiplicando la incertidumbre tipica de medida por el factor de cobertura k=2
que, para una distribucién normal, corresponde a una probabilidad de cobertura
de aproximadamente el 95%.

La informacién contenida en este informe tiene carécter confidencial, por lo que
el laboratorio no facilitard a terceros informacién relativa a este informe, salvo
que lo autorice el solicitante.

............................................................................................................................................

| The issuance of this report has been performed in compliance with
Si desea formular cualquier comentario o 1 the requirements of AFITI's Quality System. For any comment or
. claim in relation with this work, you can address our Quality

« Department at calidad@afiti.com.

" n the declaration of compliance with the specification, the decision I
. rule according to ILAC-G8:09/2019 (Binary Declaration for a simple
i accepltance rule) has been taken into account with a safety zone

aceptacién simple) con una zona de seguridad igual a w=0 y un riesgo especifico - equal fo aw =

| <50% PFA (siendo PFA = probabilidad de aceptacién falsa. Las incertidumbres de
los resultados de ensayo estan a disposicion del solicitante para su consulta si las i
requiriese. La incertidumbre expandida de medida (U) se ha obtenido |
. consultation if required. The expanded uncertahly
' has been obtained by multiplying the
| measurement by the coverage factor k =
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The results of this report make sole and exclusive reference to the

The test results related to the behavior of the test specimens of a

= 0 and a specific risk <50% PFA (i

are available to the appllcanl for consultation j
uncertainties of the test results are available tg

distribution, corresponds fo a probability of code
The information held in this report is of a con

. Eﬁ@é”@“
the laboratory shall not provide information inrelation<ta iscrepont toviEn T

third parties, except with the authorization of the applicant |
|

El presente informe no debe reproducirse parcialmente sin la aprobacién por escrito del laboratorio.

Itis not allowed to reproduce partially this report without laboratory's written approval,



